
！　当厨房設計図書は、加熱機器を設置する壁部の構造を準耐火構造と同等の構造とする検討が必要です。
注記 設計

製図

現場名

名称

縮尺

営業

図番

1/50(A3) 松原こども園(仮称)建設工事

小林

小林給水

排水

ガスホース

排気フード

設備シンボル凡例

床排水 田中

給湯

ガス

換気扇

1φ100V

1φ200V

3φ200V 天井扇(HS)

蒸気

冷却水

別途工事…給水・給湯・排水・蒸気・ガス・電気等の一次側工事・二次側接続工事、給湯器、水栓、側溝、グリストラップ、排気フード、手洗器、吊ボルト工事、壁下地補強

特記
最終更新日

2026/04/21

作成日

2025/07/18

本図面上でトラップ付属の厨房機器はシンク類・冷機器のみとなります。排水温度が100℃になる可能性がある機能製品には「鋼管」、80℃以下の機能製品には「耐熱管」と表記してあります。

2025/10/03 修正　小林

準耐火構造に準拠しているか

建物 厨房部分

建築構造確認

2025/10/14 修正　小林

2025/10/14 修正　小林

2025/11/10 修正　小林

2025/11/12 修正　田中

2025/11/14 修正　田中

2025/11/21 修正　田中

2025/12/03 修正　田中

2025/12/18 修正　田中

2025/12/24 修正　小林

2026/03/13 修正　小林

2026/04/07 修正　小林

1

厨房配置平面図

2026/04/15 修正　小林

2026/04/21 修正　小林

別途品
手洗器

加熱機器設置壁部の構造検討お願いします
最寄りの消防署に確認の上、設置の事
出来ない場合は設置不可とします
(加熱機器を設置する壁部の構造を
準耐火構造と同等の構造とする検討が必要です)
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別途品
掃除用ロッカー
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別途品
手洗器
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